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为规范和指导我省中小型灌排泵站建设工作，统一工程建设技术标准，推进高水平建设、高标准管理，充分发挥中小型泵站社会效益和经济效益，依据有关法律法规、规章和规范性文件，着重从设计角度，结合我省实际，制定本导则。本导则是对适用大中型泵站的《泵站设计规范》的补充，也是确保我省中小型灌排泵站安全、高效、经济、美丽的技术支撑。
导则适用于口径小于900mm（含）的轴流泵或导叶式混流泵和进口直径小于500mm（含）的离心泵或涡壳式混流泵的新建、改（扩）建中小型灌溉、排涝泵站（设计流量20m³/s及以下或装机功率2000kW及以下），其他中型泵站按照国家现行有关标准执行。
《导则》共分7章和5个附录，主要内容有：总则、泵站主要设计参数、站址选择与总体布置、泵站建筑物、机电设备和金属结构、工程施工与安装、运行管理等。
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1 [bookmark: _Toc47026209][bookmark: _Toc56099542][bookmark: _Toc56379378]总则
1.0.1 为规范和指导我省中小型灌排泵站建设工作，统一工程建设技术标准，保证泵站建设质量，推进高水平建设、高标准管理，依据有关法律法规、规章和规范性文件要求，着重从设计角度，结合我省实际，制定导则。
1.0.2 [bookmark: _Hlk56357097]本导则适用于口径小于900mm（含）的轴流泵或导叶式混流泵和进口直径小于500mm（含）的离心泵或涡壳式混流泵的新建、改（扩）建中小型灌溉、排涝泵站（设计流量20m³/s及以下或装机功率2000kW及以下），其他中型泵站按照国家现行有关标准执行。
1.0.3 泵站工程等别、建筑物级别和洪水标准、设计使用年限及耐久性要求、施工组织设计、安全监测设计应分别符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252）、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654）、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303）、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）、《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725）、《水利水电工程验收规程》（SL223）的规定。
1.0.4 泵站建设应贯彻节地、节能、节材等可持续发展的原则，并积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，做到因地制宜，综合治理，技术先进，经济实用，方便管理。
1.0.5 泵站建设应符合流域或区域相关规划布局，分析论证对水源、自然和社会环境以及水土流失等可能产生影响，应提出相应的对策和保护措施。
1.0.6 泵站建设应根据后续安全鉴定检测工作需要，提前做好渗流、脱空、沉降和位移监测设备等预埋件的设计和安装，有条件的可增设振动、摆度、压力、压力脉动、转速等在线监测设备。
1.0.7 泵站设计应广泛收集相关基础资料，并进行科学分析和整理，做到准确可靠，满足设计要求，建成后应方便维修、养护，宜推行物业化管理，符合标准化管理要求。
1.0.8 小型泵站宜采用沉井式一体化泵站。处于城镇景观规划区的泵站，宜采用潜水泵站。
1.0.9 泵站建设除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.10 本导则主要引用标准
GB 50265《泵站设计规范》
SL 316《泵站安全鉴定规程》
SL 317《泵站安装及验收规范》
GB/T 51033《水利泵站施工及验收规范》
GB 50288《灌溉与排水工程设计规范》
GB 50010《混凝土结构设计规范》
SL 511《水利水电工程机电设计技术规范》
SL 303《水利水电工程施工组织设计规范》
SL 725《水利水电工程安全监测设计规范》
SL 721《水利水电工程施工安全管理导则》
SL 223《水利水电工程验收规程》
GB 50052《供配电系统设计规范》
GB 50054《低压配电设计规范》
2 [bookmark: _Toc47026214][bookmark: _Toc56099543][bookmark: _Toc56379379]泵站主要设计参数
2.1 [bookmark: _Toc47026215][bookmark: _Toc56099544][bookmark: _Toc56379380]一般规定
2.1.1 泵站设计标准应根据本地区国民经济的发展水平和经济效益确定。
2.1.2 对资源要素紧缺、经济发展基础条件较好的地区，其设计标准可提高一个等级，以免重要保护对象受洪涝灾害。
2.2 [bookmark: _Toc47026216][bookmark: _Toc56099545][bookmark: _Toc56379381]防洪标准
2.2.1 泵站工程的防洪设计标准，应按泵站建筑物的级别确定。泵站建筑物的防洪标准应符合表2.2.1的要求。
表2.2.1  泵站建筑物的防洪标准
	泵站建筑物级别
	洪水重现期（a）

	
	设计
	校核

	3
	30
	100

	4
	20
	50

	5
	10
	30

	注：
1. 修建在河流、湖泊或平原水库边的堤身式泵站，其建筑物防洪标准不应低于堤坝现有或规划的防洪标准。
2. 沿海地区泵站建筑物防洪标准不应低于海塘现有或规划的防洪标准。
3. 特殊情况下，考虑地面沉降、波浪爬高，宜适当加高标准。


2.2.2 对于受潮汐影响的泵站，防潮水位的重现期应根据工程等级结合历史最高潮水位，按表2.2.2设计标准确定。
表2.2.2 受潮汐影响泵站建筑物的防洪标准
	建筑物级别
	3
	4
	5

	防潮标准[重现期(a)]
	50~30
	30~20
	<20


2.2.3 对不直接挡水的泵站工程，其防洪标准可适当降低。
2.2.4 堤后式泵站的主体结构防洪标准宜根据内河防洪标准来确定，出水池等与外江直接连通的部位宜采用外江防洪标准。
2.3 [bookmark: _Toc47026217][bookmark: _Toc56099546][bookmark: _Toc56379382]排涝、灌溉标准
2.3.1 排涝标准应根据排涝区的暴雨特性及暴雨量、河网、湖泊的调蓄情况，以及作物的耐淹水深等具体条件确定，并符合流域或区域相关规划。
2.3.2 农业生产区泵站的排涝标准不应低于10年一遇，排涝模数可取为0.75～1.5m3/s/km2，具体数值应根据设计计算结果合理确定。
2.3.3 保护农业生产区且兼顾城市防洪的泵站，其排涝标准不应低于20年一遇，排涝模数可取为1.5～2.0m3/s/km2，具体数值应根据设计计算结果合理确定。
2.3.4 以灌溉为主的泵站，灌溉模数可取为1.0～3.0m3/s/万亩，具体数值根据灌区水文气象、水土资源、作物组成、灌区规模及经济效益等因素合理确定。对经济附加值高、用水量大、灌溉区域面积较小的地区，灌溉模数可适当增加。
2.4 [bookmark: _Toc47026218][bookmark: _Toc56099547][bookmark: _Toc56379383]设计流量
2.4.1 排涝泵站设计流量应按排涝标准、排涝方式、排涝面积和调蓄容积等综合分析计算确定。
2.4.2 灌溉泵站设计流量应按农业灌溉定额、设计灌溉保证率、灌溉面积、渠系水利用系数、灌区内调蓄容积和作物用水需求量等条件进行综合分析计算确定。
2.5 [bookmark: _Toc47026219][bookmark: _Toc56099548][bookmark: _Toc56379384]特征水位
2.5.1 泵站特征水位包括进出水池最高防洪水位、设计水位、最高运行水位、最低运行水位、平均水位等。
2.5.2 排涝泵站特征水位，宜按下列方法取值：
1 最高防洪水位：进出水池最高防洪水位按相应的校核洪水位设计，当出水池为坝后式宜再加高0.5m以上。
2 设计水位：进水池设计水位，对无调蓄区的，取排水区内设计排涝水位作为排水渠道的设计水位推算至站前；对有调蓄区的，取调蓄区设计水位推算至站前。出水池设计水位为外江的设计洪水位，一般取10 年一遇洪水位或调蓄计算分析确定。
3 最高运行水位：进水池最高运行水位，对无调蓄区的，取排水区最高排涝水位作为排水渠道的设计水位推算至站前；对有调蓄区的，取最高调蓄水位推算至站前。出水池最高运行水位为外江的校核洪水位，一般取 20 年一遇洪水位。
4 最低运行水位：进水池最低运行水位，应按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水位。出水池最低运行水位，取外江历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。
5 平均水位：进水池平均水位，宜取与进水池设计水位相同；出水池平均水位，宜取外江多年日平均水位或多年日平均潮水位。
2.5.3 灌溉泵站的特征水位，宜按下列方法取值：
1 最高防洪水位：进出水池最高防洪水位按相应的校核洪水位设计。
2 设计水位：进水池设计水位，从河流、湖泊、水库取水时，取水源地灌溉期多年平均水位；从渠道取水时，取渠道通过设计流量时的水位。出水池设计水位，取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要求推算到出水池的水位。
3 最高运行水位：进水池最高运行水位，从河流、湖泊取水时，取设计洪水的日平均水位；从水库取水时，根据水库调蓄性能论证确定；从渠道取水时，取渠道通过加大流量时的水位。出水池最高运行水位，取与泵站加大流量相应的水位。
4 最低运行水位：进水池最低运行水位，从河流、湖泊、水库取水时，取灌溉期水源保证率为90%～95%的最低日平均水位或日最低潮位；从渠道取水时，取渠道通过单泵流量时的水位。出水池最低运行水位，取与泵站单泵流量相应的水位。 
5 平均水位：进水池平均水位，从河流、湖泊、水库取水时，取灌溉期多年日平均水位；从渠道取水时，取渠道通过平均流量时的水位。出水池平均水位，取灌溉期多年日平均水位。
2.5.4 沿海泵站特征水位宜根据工程实际需求确定。
2.6 [bookmark: _Toc47026220][bookmark: _Toc56099549][bookmark: _Toc56379385]特征扬程
2.6.1 泵站特征扬程包括设计扬程、最高扬程、最低扬程。
2.6.2 设计扬程应按泵站进、出水池设计水位差，并计入水力损失。在设计扬程下，应满足泵站设计流量的要求。
2.6.3 平均扬程按式(1)计算加权平均净扬程，并计入水力损失；或按泵站进、出水池平均水位差，并计入水力损失。在平均扬程下，水泵应在高效区工作。
                           （1）
式中：
H——加权平均净扬程，单位为米(m)；
——第i时段泵站进、处水池运行水位差，单位为米（m）；
——第i时段泵站提水流量，单位为立方米每秒（m3/s）；
——第i时段历时，单位为天(d)。
2.6.4 最高扬程宜按泵站出水池最高运行水位与进水池最低运行水位之差，并计入水力损失确定；当出水池最高运行水位与进水池最低运行水位遭遇的几率较小时，经技术经济比较后，最高扬程可适当降低。
2.6.5 最低扬程宜按泵站出水池最低运行水位与进水池最高运行水位之差，并计入水力损失确定；当出水池最低运行水位与进水池最高运行水位遭遇的几率较小时，经技术经济比较后，最低扬程可适当提高。
3 [bookmark: _Toc47026221][bookmark: _Toc56099550][bookmark: _Toc56379386]站址选择与总体布置
3.1 [bookmark: _Toc47026222][bookmark: _Toc56099551][bookmark: _Toc56379387]一般规定
3.1.1 泵站站址应根据流域（地区）治理或城镇建设的总体规划、泵站规模、运行特点和综合利用要求，考虑地形、地质、水源或承泄区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、管理等因素，经技术经济比较选定。
3.1.2 泵站的总体布置应结合整个区域水利工程布局、综合利用要求、机组型式等，做到布置合理，不影响行洪，有利施工，运行安全，管理方便。
3.1.3 泵站的总体布置包括泵房、进（出）水建筑物、管理用房及其它建筑物，内外交通、通信以及其它维护管理设施等。
3.1.4 站区内交通布置应满足机电设备运输、运行人员上下班方便等要求。宜在引渠末端或前池入口处设置专用的拦污、清污设施。站内交通桥宜结合拦污栅设置。
3.1.5 站区布置应满足防火安全、卫生防护和环境绿化等要求，与周围环境相协调，体现当地特色，成为生态环境好、人水和谐、景观效果美的区域标志性建筑。小（2）型泵站可参考附录A小型灌排泵站标准化建设典型案例（单站设计流量小于2m3/s或装机功率小于100kW）。
3.2 [bookmark: _Toc47026223][bookmark: _Toc56099552][bookmark: _Toc56379388]站址选择
3.2.1 由河流、渠道取水的灌溉泵站，其站址应选择在有利于控制提水灌溉范围，使输水系统布置比较经济的地点。
3.2.2 直接从水库取水的灌溉泵站，其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化情况，选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便、少受泥沙淤积影响的地点。
3.2.3 排水泵站站址应选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水，且靠近承泄区的地点。
3.2.4 灌排泵站站址应根据有利于外水内引和内水外排，兼顾灌排渠系的合理布置等要求，经综合比较选定。
3.3 [bookmark: _Toc47026224][bookmark: _Toc56099553][bookmark: _Toc56379389]总体布置
3.3.1 总体布置应合理，特别是排灌结合或自排、自引与提水相结合的泵站以及闸站结合的泵站，在布置上应力求紧凑，充分利用建筑物进行调节。
3.3.2 河流取水的灌溉泵站，其取水口应设在主流稳定、不易淤积的河段。当河道岸边坡度较缓时，宜采用引水式布置，并应在引渠渠首设进水闸(含拦污设施) ；当河道岸边坡度较陡时，宜采用岸边式布置，其进水建筑物前缘宜与岸边齐平或稍向水源凸出。
3.3.3 由渠道取水的灌溉泵站，宜在取水口下游侧的渠道上设节制闸，采用引水式或岸边式布置。
3.3.4 有自排条件的地点宜排涝泵站与水闸合建；已建有水闸的，排涝泵站与水闸宜分建，或将闸门改造成闸门泵。排涝泵站宜优先采用正向进出水方式。
3.3.5 圩区排涝泵站布局应低水低排，高水高排，均衡布站，并结合内外河道水系及现有闸站情况经综合比较后确定。
3.3.6 平原区的排涝泵站宜采用堤身式布置，山区和丘陵布置于主要泄洪河道岸边的排涝泵站宜采用堤后式布置。
4 [bookmark: _Toc47026225][bookmark: _Toc56099554][bookmark: _Toc56379390]泵站建筑物
4.1 [bookmark: _Toc47026226][bookmark: _Toc56099555][bookmark: _Toc56379391]一般规定
4.1.1 泵站建筑物应按《泵站设计规范》（GB 50265）的基本规定进行设计，并满足以下要求。
4.1.2 泵站的进出水建筑物布置和流道型式尺寸应使水流顺畅、流速均匀和稳定，水力损失小。
4.1.3 有条件的地区应采用节能型泵房和管理用房，宜选用耐久性好的建筑材料。
4.1.4 泵站进出水池的有效容积和配套进出水闸的过流能力应与泵站机组能力相适应。进水池有效容积应充分考虑进水闸、站前拦污栅雍水的影响。
4.1.5 室内装饰简洁美观，电力线路排布规范整齐，操作规程、岗位职责等统一上墙，标识标牌的内容、尺寸、材质及上墙设置宜统一，符合标准化管理要求。
4.1.6 泵站应明确工程管理范围，宜设置通透栅栏，进出水池应封闭或设置安全护栏。管理范围内应进行绿化美化。
4.2 [bookmark: _Toc47026227][bookmark: _Toc56099556][bookmark: _Toc56379392]泵房
4.2.1 泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址条件，经技术经济比较确定，应符合下列规定：
1 满足机电设备布置、安装、运行和检修要求；
2 满足通风、采暖和采光要求，并符合防火、防盗、防潮、防噪声、节能、劳动安全与工业卫生等技术规定；
3 满足内外交通运输要求，室外宜采用透水路面，对于户外设施宜设置围栏；
4宜结合各地建筑文化特色，做到布局合理，实用美观，且与周围环境相协调。
4.2.2 具有挡水功能的泵房，挡水部位顶部安全加高不应小于表4.2.1的规定。
表4.2.1 泵房挡水部位顶部安全加高下限值(m)
	运用情况
	泵站建筑物级别

	
	3
	4
	5

	设计
	0.4
	0.3
	0.3

	校核
	0.3
	0.2
	0.2

	注：1 安全加高系指波浪、雍浪计算顶高程以上距离泵房挡水部位顶部的高度；
2 设计运用情况系指泵站在设计运行水位或设计洪水位时运用的情况，校核运用情况系指泵站在最高运行水位或校核洪水位时运用的情况。


4.2.3 主泵房电动机层噪声标准宜低于85dB(A)，泵站周边100m噪声标准不得大于50dB(A)。若超过上述允许噪声标准时，应采取必要降噪、消音或隔音措施，并应符合现行国家标准的规定。
4.2.4 泵房结构类型一般按照泵站等级确定。小(1)型泵站，宜选用分基型或干室型泵房结构类型；小(2)型泵站，宜选用分基型泵房结构。干室型泵房宜有渗水外排设施。
4.2.5 泵房设计宜进行停泵水锤计算，当停泵水锤压力值有可能产生危害的泵站应采取水锤保护措施。
4.2.6 泵房总体应满足机组安全运行要求，建筑结构稳定且满足抗震规范要求，地基需满足承载能力、稳定、变形和防渗等规范要求。
4.2.7 泵房面积应满足机组安装和检修要求，宜配置工器具间兼管理用房。
4.2.8 立式水泵机组应安装在钢筋混凝土排架或特制水泵梁上。机组基础应有足够强度和刚度，可承受水泵机组的动、静载荷。卧式水泵机组基础宜为墩式，机墩平面尺寸应根据机组的安装尺寸设计。
4.2.9 潜水泵机组可采用吊装式、落地式或自动耦合装置进行安装。采用吊装式时，应安装在井台的钢筋混凝土基础上；采用落地式时，基础设置应在取水池底部；采用自动耦合装置时，安装基础应按产品使用说明书要求制作。
4.2.10 泵房层高应满足安装、检修、起吊等要求，起吊设备应根据机组安装方式、机组台数、起吊重量确定。
4.2.11 改建（重建）泵房应进行地基应力和抗滑、抗渗稳定复核，不满足的应采取工程措施进行加固和处理。
4.3 [bookmark: _Toc47026228][bookmark: _Toc56099557][bookmark: _Toc56379393]进水建筑物
4.3.1 引渠、前池、进水池和进水流道等泵站进水建筑物的设计应避免产生脱流、偏流、漩涡、回流、脱壁、汽蚀和振动等危害。
4.3.2 水泵的安装检修宜设置工作平台，方便人工操作，如附录B所示。
4.3.3 引渠设置宜使泵房靠近灌区或容泄区，减少输水渠（管）道的长度；引渠宜采用梯形断面，渠底高程应满足最低运行水位要求。
4.3.4 引渠设计应满足以下要求：
1 有足够的输水能力，宜用泵站最大流量的2倍作为引渠的设计流量；
2 引渠断面采用明渠均匀流设计，以不冲不淤流速作为校核；
3 尽量采用正向进水，渠线应顺直；
4 引渠入口处应设置拦污栅，以防止树叶、杂草、污物等进入，拦污栅应满足清淤要求，宽度5m以上的宜设置工作桥。
4.3.5 前池设计应满足以下要求：
1 满足水流顺畅、流速均匀、池内不得产生涡流；
2 宜采用正向进水方式。正向进水的前池，平面扩散角不应大于40°，按水流走向，底坡不宜陡于1：4；
3侧向进水的前池，宜设分水导流设施。
4.3.6 进水池布置形式应满足以下要求：
1 进水池设计应使池内流态良好，满足水泵进水要求；
2 便于清淤和管理维护；
3 卧式泵进水管口与进水池的布置尺寸的确定，应符合《泵站设计规范》（GB 50265）中9.2.3的规定。
4.3.7 进水池的各部分尺寸对进水池的水流条件和水泵工作性能均有不同程度的影响，应根据具体情况综合考虑，对正向进水直线型进水池几何尺寸建议取值参照附录C。
4.3.8 在水泵进口加接肘形或钟形进水流道，可改善水泵的进水条件，使水泵进口获得均匀的流速和压力分布。
4.4 [bookmark: _Toc47026229][bookmark: _Toc56099558][bookmark: _Toc56379394]出水建筑物
4.4.1 应根据工程情况，合理确定出水池和压力水箱的型式、尺寸及出流型式。必要时，应增设导流墩等整流措施。
4.4.2 泵站出水池的位置应结合站址、管线及输水渠道的位置进行选择。宜选在地形条件好、地基坚实稳定、抗震性强、渗透性小、工程量少的地点。
4.4.3 出水池设计应尽量避免急弯而引起水流撞击、壅高，并满足下列要求：
1 池内水流顺畅、稳定、水力损失小；
2 出水池若在湿陷（软）地基上，应进行地基处理；
3 出水池底宽若大于渠道底宽，应设渐变段，渐变段的收缩角不宜大于40°；
4 出水池流速应小于2m/s，且不允许出现水跃。
4.4.4 压力水箱设计应避免各出水管道水流的相互冲击而增加能量损耗及突然断电引起的水锤现象，应结合断流方式增加泄压装置。
4.5 [bookmark: _Toc47026230][bookmark: _Toc241892746][bookmark: _Toc56099559][bookmark: _Toc56379395]其他建筑物
4.5.1 交通设施应充分利用已有的交通条件，应有一条进出泵站的硬化道路，满足泵站管理、抗洪抢险等需要。堤后式泵站交通设施宜与泵站建筑物分设。
4.5.2 泵站进水池水位需调节或不方便检修时，应设节制闸或检修闸。
4.5.3 沿海和潮湿地区泵站的配电室，宜配置防潮、防腐、防锈、防水等设备。
4.5.4 配电室的建筑应符合下列要求：
1耐火等级不低于一级，通风窗不锈钢制，并须有防止雨雪和小动物进入的措施，屋面应有保温隔热层及良好的排水和防水措施，能开启的窗、门内侧设不锈钢丝网。设备安装完毕后须对电缆孔进行防火、防水、防小动物的有效封堵。
2 配电室的门应为外开防火门，尺寸满足设备搬运要求。
3 配电室门窗建议采用防盗型，并配置监控及报警系统。
4 配电室照明灯具宜选用防爆型，并配备消防应急灯。在配电室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。
5配电室设备层高程应满足防洪要求，设备层宜高于室外地坪0.3~1m，若下设电缆架空层的，层高应大于1.5m。
6配电室建筑样式宜与周边环境相协调。
5 [bookmark: _Toc47026231][bookmark: _Toc56099560][bookmark: _Toc56379396]机电设备和金属结构
5.1 [bookmark: _Toc47026232][bookmark: _Toc56099561][bookmark: _Toc56379397]一般规定
5.1.1 泵站工程机电设计应根据工程的任务和规模、枢纽布置、水力动能特性、电力系统、环境保护等要求，并结合工程的运行方式和自然环境条件，经济合理的制定设计方案，做到安全、经济、可靠运行。
5.1.2 泵站机电设备和金属结构应选用技术成熟、高效节能的产品，其效率应符合国家现行标准。
5.1.3 泵站的机电设备应满足泵站计算机自动控制与监测的要求。
5.1.4 泵站电气装置和主电动机应有过电流、过电压、欠压、缺相、接地、防雷等安全保护措施。
5.1.5 为保证水泵和电机两轴安装的同轴度，可采用机泵一体化设备或无螺栓快速定位安装技术进行定位，其基本原理示意图见附录B。
5.1.6 泵站更新改造时，机电设备、金属结构应与留用的设备、设施、水工结构合理衔接、协调。
5.2 [bookmark: _Toc47026233][bookmark: _Toc56099562][bookmark: _Toc56379398]主水泵
5.2.1 主水泵泵型的选择要充分考虑泵站的用途和工作性质。对年运行时间大于500小时的灌溉泵站应选择高效区范围宽, 且效率高、汽蚀性能好的泵型。对以排涝为主的泵站应选择工作性能安全、可靠的泵型。
5.2.2 主水泵泵型的选择应考虑机组运行调度的灵活性、可靠性、运行费用、土建投资、主机组事故可能造成的损失等因素进行比较论证，选择综合指标优良的水泵。
5.2.3 主水泵的泵型和台数应根据泵站设计参数、工程投资、运行管理费用综合比选确定。中型泵站机组台数以3～5台为宜，小型泵站以2台为宜，可根据保护对象的重要性增设备用泵。
5.2.4 主水泵的选型应符合以下要求：
1 满足设计流量、设计扬程和不同时期灌排水的要求；
2 设计扬程运行时，运行在最高效率点；
3 平均扬程运行时，在高效区运行；
4 最高和最低扬程运行时，能安全稳定运行，不应有明显的震动和汽蚀现象；
5 优先选用国家推荐的系列产品和通过鉴定的新型产品，可考虑选用贯流泵、潜水泵、双向泵、闸门泵等。 
5.2.5 水泵叶轮、主轴等关键零部件宜采用强度、刚度、耐磨性好的碳素钢、不锈钢、合金钢等材质。应采取相应的措施来消除或减轻水泵汽蚀的危害。
5.2.6 对流量或扬程变幅较大的泵站，宜采用变速调节方式。
5.2.7 泵机组的外露转动部件（联轴器、带和带轮等）应设置安全防护罩。
5.2.8 水泵安装高程应保证在进水池最低水位下运行，在不同工况下运行时，应满足水泵的允许吸上真空高度或必需的汽蚀余量，减少进水池内的有害漩涡。
5.2.9 [bookmark: _Toc56099563]应根据不同设计参数选择适合的水泵产品，常用水泵选型可参考附录D。
5.3 [bookmark: _Toc47026234][bookmark: _Toc56099564][bookmark: _Toc56379399]主电动机
5.3.1 主电动机选型主要包括电动机型号、规格、容量和转速的选择。
5.3.2 主电动机除应满足容量和起动特性等要求外，功率、转速、转向及传动方式应符合水泵配套的要求，保证机组工作安全高效、节能，便于维修管理。
5.3.3 主电动机的额定功率，应按主水泵在运行期间出现的最大轴功率进行计算，并留有一定的储备。
5.3.4 对泵站扬程或流量变幅较大，超过水泵正常工作范围的，宜采用变频器或其他调速装置。
5.3.5 采用异步电动机的，应按电力部门要求配置无功补偿装置，补偿后功率因素不低于0.9。对于年运行时间长的泵站，宜选用高效节能异步电机。
5.3.6 主水泵与主电动机之间的联接应结构简单、安全可靠、传动平稳、效率高。
5.3.7 中小型泵站机泵典型安装结构示意图见附录E。
5.4 [bookmark: _Toc47026237][bookmark: _Toc56099565][bookmark: _Toc56379400][bookmark: _Toc47026236][bookmark: _Toc47026235]电气设备
5.4.1 泵站输电线路应根据工程在当地防洪排涝或灌溉供水中的重要性，核定负荷等级，确定合理的设计方案。
5.4.2 电气主接线应根据供电系统的要求以及泵站规模、运行方式、重要性等因素合理确定，接线应简单可靠，便于操作检修。
5.4.3 主变压器容量应根据泵站的实际负荷和主机组起动、运行方式等因素计算确定，方案应经济、合理、可靠。
5.4.4 配电设备及其布设，应留有足够的安全间距，满足正常和过电压工作时的要求，在事故情况下不致危及人身安全和周围设备。
5.4.5 高压开关柜应防止误合、误分断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电挂设地线；防止带地线合闸和防止操作人员误入、误操作。
5.4.6 低压配电装置应选用符合国家标准的新型配电屏。
5.4.7 低压配电屏的前后通道均需铺设绝缘垫。配电室应配备绝缘手套、绝缘靴，高压验电棒，配置检修活动围栏、警告标示牌，配备足够数量的灭火器，并满足用电技术规范要求。
5.4.8 操作电源宜采用先进可靠的免维护蓄电池直流系统。
5.4.9 排涝泵站宜设置双回路供电和可靠备用电源及事故照明系统；按片区进行统一管理的，可配备移动电源，并在各站点留有移动电源接口。
5.4.10 主要电气设备应有可靠的接地和防雷措施，并符合相关规定。
5.4.11 为使机组启动、停机过程平稳可控，有条件的泵站可采用软启动装置。
5.4.12 泵站应设电流、电压、功率以及水泵机组停机、运行等状态提示警示信息的监视设备，安装用电计量设施。
5.5 [bookmark: _Toc56099566][bookmark: _Toc56379401]进出水管路
5.5.1 进出水管路可采用普通钢管、镀锌钢管、铸铁管、预应力混凝土管以及钢丝网水泥管等，管道内壁应光滑，有足够的耐压、抗拉等机械强度。
5.5.2 确定管径时，管内流速宜控制在1.5～2.0m/s左右，最大不宜超过3.0m/s。如管道直径比水泵进出口直径大，应设计渐缩和渐扩管，出水管扩散角范围宜为8～12°，其长度宜为直径差值的5～7倍。进口的渐缩管宜采用偏心的变径管，出口的渐扩管宜采用同心的变径管。
5.5.3 出口压力管道口径确定应按《泵站设计规范》（GB 50265）的有关规定执行。
5.5.4 离心泵机组2台及以上共用一根管道时，额定扬程需一致，管道出口应设置逆止阀。
5.5.5 灌溉泵站应进行水锤分析，并结合其断流方式及设施、管道支承系统的改造方案，进行水锤防护设计。
5.5.6 小型离心泵进水管管口一般安装底阀，防止停机时倒流。
5.5.7 轴流泵出水管路禁止设置闸阀、逆止阀。
5.5.8 未设底阀的卧式混流泵，利用水泵自身抽真空的，宜从出水池引入贮存水至泵体及进水管路。出水池应贮有足够的水量满足水泵启动时抽真空要求。
5.5.9 蜗壳式混流泵可根据现场地形条件，采用半落井、斜装方式，以缩短进水管路长度，减少出水管路弯头。
5.5.10 出水管路安装流量计等计量设施的，应符合计量精度要求。
5.6 [bookmark: _Toc56099567][bookmark: _Toc56379402]金属结构及辅助设施设备
5.6.1 拦污栅应设置在泵房前的引渠内或引渠末端，或结合前池进水闸布置，拦污栅前后应具备护底、消涡措施；低扬程泵站进水池内不宜设坡。
5.6.2 泵站应根据来污量和清污强度配备相应的清污设备。拦污栅工作桥应满足清污要求。
5.6.3 水泵口径大于700mm(含）采用湿式型泵房的轴流泵站或混流泵站，进水室进口宜设检修闸门，并配备必要的起吊设备。采用无螺栓快速定位安装技术的立式轴流泵站，可不设引水道检修闸门。
5.6.4 出口易堆积泥沙的泵站，应增设冲淤设备。
5.6.5 采用拍门断流的泵站，管路出口可以略高于出水池最低运行水位，或在消力坎处设置检修闸门和排水设施。拍门应运行开启角大、闭门撞击力小、维护管理方便、造价低。为减少拍门阻力，可将拍门设为斜开或平开。
5.6.6 闸门和启闭机设计应按《泵站设计规范》（GB 50265）和《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL 74）的规定执行。3T以上或有条件的闸门启闭机宜采用电动操作方式。
5.6.7 用于阻挡上、下游两个方向的闸门，应具有双向止水功能。
5.6.8 闸门及其埋件的结构设计、支承形式和材质选择应启闭方便，摩阻力小，结构稳定，振动及抖动小。
5.6.9 宜采用拼接式热镀锌钢闸门、上提盖板式钢闸门，宜采用落地式布置卷扬机，方便施工、安装和检修。
5.6.10 泵站中的金属结构应按《SL105-2016 水工金属结构防腐蚀规范》（SL105）的规定进行防锈、防腐处理，沿海泵站应提高防锈、防腐标准，可参照《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS153-3），金属结构使用年限宜在5年以上。
5.7 [bookmark: _Toc47026238][bookmark: _Toc56099568][bookmark: _Toc56379403][bookmark: _Toc227125289]自动控制与监测系统
5.7.1 泵站自动控制与监测系统设计应安全可靠、技术先进、经济合理；其系统结构、技术性能和指标应与工程的重要性、作用和规模相适应，与当地经济发展水平相适应。
5.7.2 为提高系统的可靠性，控制系统宜采用工业级的自动化系统。灌区、圩区内的中小型泵站宜建立统一管理平台，进行集中控制，实时状态及时反映到管理平台上。
5.7.3 应根据工程的特点、重要性、运行方式以及对自动化要求等因素，按照运行管理智能化、管理监控远程化、照明供电节能化等的要求，宜选用以下控制方式：
1 分散值班控制方式；
2 少人值班控制方式；
3 无人值班或少人值守控制方式；
4.无人值守时应有人巡查和管护。
5.7.4 泵站宜采用以下监控系统：
1 以计算机为辅、常规设备为主的监控系统；
2 以计算机为主、常规设备为辅的监控系统；
3 全计算机监控系统。
5.7.5 泵站自动控制与监测系统应能全面反映泵站系统运行状态，其设计包括但不限于以下内容：
1 电流、电压、功率、功率因数等电量参数，以及温度、压力等非电量参数的测量；
2 主水泵、主电动机、辅机、闸门和断流设施的监控；
3 主电动机、主变压器（属泵站管辖）、站用变压器、母线的电气保护；
4 水力监测；
5 建筑物观测；
6 视频监视；
7 火灾报警；
8 现地急停按钮；
9 电子防盗装置；
10 其他。
5.7.6 泵站信息系统宜包括以下内容：
1 泵站基础信息监视、采集和分析；
2 综合信息管理；
3 水资源优化配置及防洪排涝决策调度；
4 受益区内水工建筑物和骨干河道监测及自动控制；
5 水、旱灾害信息采集及工程效益评价；
6 其它信息服务。
5.7.7 泵站宜设置最高与最低运行限制水位自动装置，以及过载、欠载和故障保护装置。
5.7.8 为了保障计算机系统的安全和正常运行，应设置备用电源；采取措施防止病毒和其他网络侵害；同时采取措施进行数据备用存储和系统应急恢复。
5.7.9 泵站对内、对外通信系统应符合国家有关标准的规定，所采集的信息宜与防汛防台抗旱指挥部、应急管理部门实现信息共享。
6 [bookmark: _Toc56099569][bookmark: _Toc56379404]工程施工与安装
6.1 泵站施工应按《水利工程建设项目管理规定》（水利部水建128号）、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303）、《水利泵站施工及验收规范》（GB/T 51033）及其他相关标准的规定执行。
6.2 泵站施工应不影响供排水，施工前应根据主管部门批准的设计文件编制施工组织设计和复杂重点工程部位的施工组织设计。对施工期较长的泵站，应做好应急供排水和安全渡汛的预案。
6.3 泵站施工导流设计时，应充分掌握基本资料，全面分析各种因素，选择技术可行、安全可靠、经济合理并使工程尽早发挥效益的导流方案。基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。
6.4 泵站施工应采取必要的措施，保障施工过程符合环保要求。
6.5 泵站施工应制定施工期的水土保持方案，采取必要的措施，防止和减少施工范围内的水土流失，泵站施工完成后，施工期形成的裸露土地应及时恢复林草植被。
6.6 应按照划定的工程管理范围和保护范围设置界桩和公告牌。
6.7 采购的机电设备、工程建设材料应为符合国家现行标准的合格产品。
6.8 设备安装宜采用快速定位装置，方便机电设备定位和安装。
6.9 设备安装过程应按《泵站安装及验收规范》（SL317）的规定，做好各项技术记录，并经监理工程师检查安装质量，填报验收签证，作为工程验收依据。
6.10 设备安装验收中，机组带负荷连续试运行，受水位或水量限制执行全站机组联合运行时间（包括单机试运行时间）确有困难时，可由机组启动验收专家组根据具体情况适当减少，但不应少于1h。
6.11 工程设备应进行涂色标识，并按有关规定悬挂安全警示标志。
7 [bookmark: _Toc56379405]运行管理
7.1 泵站应验收合格方可投入使用。
7.2 项目完工后，管理单位应及时督促建设单位将工程建设资料进行收集整理，移交存档。
7.3 泵站应落实管理单位（责任主体），明确其管理职责，配备专业技术人员，落实工程管理和维修养护经费，推行标准化管理。
7.4 管理单位应明晰管理组织体系，明确工程管理的组织架构、岗位职责、人员配备等要求；委托运行时，应在管理组织体系图中予以明确。
7.5 管理单位应制定泵站运行管理手册并贯彻执行，做到事项-岗位-人员-制度相对应。
7.6 管理单位应定期梳理管理事项，明确工作标准，完善工作流程，及时修订管理手册。


[bookmark: _Toc47026244][bookmark: _Toc56099573][bookmark: _Toc56379406]标准用词说明
    为了便于执行本导则，对要求严格程度不同的用词说明如下：
	标准用词
	在特殊情况下的等效表述
	要求严格程度

	应
	有必要、要求、要、只有……才允许
	要  求

	不应
	不允许、不许可、不要
	

	宜
	推荐、建议
	推  荐

	不宜
	不推荐、不建议
	

	可
	允许、许可、准许
	允  许

	不可
	不需要、不要求
	





[bookmark: _Toc56099574][bookmark: _Toc56379407][bookmark: _Toc47026245]附录A  小型灌排泵站标准化建设典型案例
本标准适用于小(2)型（单站设计流量小于2m3/s或装机功率小于100kW）农业单灌、单排及灌排两用小型泵站标准化建设。
1主要技术经济指标
1.1改建小型泵站工程完好率不应低于90%，设备完好率不应低于95%；重建小型泵站工程完好率和设备完好率应达到100%。
1.2能源单耗不应大于5kW·h/(kt·m)。
1.3净扬程小于3m的小型泵站，设计工况下装置效率不低于50%；净扬程大于3m的小型泵站，设计工况下装置效率不低于55%。
2改造标准
2.1防洪、灌溉及排涝标准
符合现行国家标准和行业标准，防洪、灌溉及排涝满足规范规程和相关规划要求。
2.2防盗设施标准
2.2.1外围防盗：门一律采用防盗门；窗采用内置式防盗窗，或者在满足外形美观的前提下通过抬高位置、采用异形窗达到防盗作用。
2.2.2电子防盗：配备安装一套运行可靠的电子防盗系统。
2.3机电设备标准
2.3.1水泵：优选轴流泵，采用直接传动方式。
2.3.2管路：合理确定管道直径，确保管路密封性，管路出口采用扩散管，尽量避免“高射炮”式出流。
2.3.3电机：电动机选型合理，配套功率满足水泵各种工况的需要。
2.3.4控制系统：统一采用标准的控制柜，有条件的推荐应用变频控制柜。
2.4泵室及进出水池标准
2.4.1基础：改建（重建）泵房必须进行地基应力和抗滑、抗渗稳定复核，不满足的必须采取工程措施进行加固和处理。
2.4.2泵室：重建的泵室一律采用钢筋混凝土墩墙式泵室。
2.4.3进出水池：合理确定进出水池的形状和尺寸，减少水头损失，避免引起漩涡、回流、脱壁等不良水力现象。进出水池必须封闭或设置安全护栏，统一配备拦污栅。无进水池的沿泵室两侧设置一定长度的挡墙。
2.5泵房标准
2.5.1面积：泵房面积应满足机组安装和检修要求，布置一间工器具间兼管理用房。泵房面积单泵不小于15m2，双泵不小于25m2。
2.5.2室内：泵房室内装饰简洁美观；电力线路排布规范整齐；操作规程、岗位职责等统一上墙。
2.5.3外观：宜采用现浇人字型坡屋顶，外形实用、美观、醒目，风格可以县区为单位统一。
2.6外部环境标准
2.6.1划定管理范围，面积原则上不小于50m2，设置通透栅栏，因地制宜进行绿化美化。
2.6.2设置小型泵站铭牌和警示标志牌，标牌内容、尺寸、材质及位置由各县区统一规定。
2.6.3进出小型泵站应有1条硬质化道路，满足机电设备运输、工程日常运行管理需要。
2.7管理标准
2.7.1明确管护责任，人员和维修养护经费落实。
2.7.2建立县区农村小型泵站注册登记制度，发放小型泵站运行证。
2.7.3逐步建立工程管理考核制度，落实长效管理机制。
2.7.4鼓励有条件的地方积极推广应用成熟、运行可靠的现代化管理技术，结合农村信息化平台建设和基层防汛体系平台，建立农村小型泵站信息管理系统。
3建筑型式
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上部建筑型式及场地布置方案
	建筑型式
	型式1
（单间）
	型式2
（错位式）
	型式3
（错位式）
	型式4
（并列式）
	型式5
（加工房）

	适用类型
	单泵单灌
	单泵单排、排灌两用
	双泵
	双泵，场地受限
	双泵，配加工房

	建筑面积（m2）
	14.66
	20.04
	25.15
	24.36
	64.90

	使用面积（m2）
	11.20
	14.47
	18.82
	18.12
	54.30

	效果图
	[image: 1]
	[image: B-C-D]
	[image: 4]
	[image: 3]
	[image: 5]



[image: ]
图A-1小型泵站（单泵单灌）参考平面布置图


[image: ]
图A-2小型泵站（单泵两用）参考平面布置图

[image: ]
图A-3小型泵站（双泵）参考平面布置图
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[bookmark: _Toc56099577][bookmark: _Toc56379408][bookmark: _Toc56099575]附录B 无螺栓快速定位安装技术基本原理示意图
[image: ]
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[bookmark: _Toc56379409]附录C 中小型灌排泵站正向进水直线型进水池几何尺寸建议取值
	进水池
几何尺寸
	建议取值
	使   用  条  件

	池宽B
	2.0 D～2.5 D
	离心泵、小泵取小值，轴流泵、大泵取大值。

	悬空高Z
	0.5 D～0.9 D
	小泵取小值，大泵取大值。

	后壁距X
	0.5 D～0.75 D
	平面对称蜗形后壁取0.5 D，其它形式取0.75 D。

	淹没水深HS
	1.0 D～1.4 D
	排涝站取小值；灌溉站取大值。

	池  长L
	5.0 D～8.0 D
	

	注：D为喇叭口直径。




 [image: ]
直线型进水池几何尺寸图

[bookmark: _Toc56099576][bookmark: _Toc56379410]
附录 中小型灌排泵站常用水泵选型建议
	区域地形特点
	扬程
	泵型
	主要型号
	参考效率

	河网平原、滨海平原
	1-5m
	轴流泵
混流泵
潜水贯流泵
潜水轴流泵
	ZLB
HLB
QGL
QZB
	70-80%

	丘陵地区
	5-15m
	混流泵
离心泵
双吸离心泵
	HLB
IS
SH 
	75-85%

	山区
	15m以上
	离心泵
双吸离心泵
	IS
SH
	80-90%


注：平原的喷微灌工程宜选择离心泵。
[bookmark: _Toc56099578][bookmark: _Toc56379411][bookmark: _Hlk47960735]附录E 中小型灌排泵站的机泵典型安装结构示意图
[image: ]
注：D为泵进口尺寸，L1为电机平台安装口尺寸，L2为泵平台安装口尺寸 
附图E-1轴流泵安装结构示意图
[image: ]
注：B为闸门厚度，C为泵安装螺栓中心距，D为泵安装深度，
E为电机轴与闸门间距，H为电机平台高度
附图E-2闸门泵安装结构示意图

[image: ]
注：A为导轨与水池边的距离，B是泵出口与水池边的距离，C是出口管安装螺栓孔中心距，
H是泵进口与池底的距离，L是两台潜水泵之间的安装距离
附图E-3潜水泵安装结构示意图
[image: ]
注：A为泵轴高度，B、C、D为地脚螺栓中心距，h为平台高度（保证电机轴和泵轴对中），
H为电机轴高度，HD为电机高度，L为整机长度，L1为电机长度，
L2为中开泵宽度，V为中开泵长度，N为进出口法兰厚度 
附图E-4中开泵安装结构示意图
[image: ]
注：D为泵进口直径，H为泵进口与池底距离，X为泵进口与池边缘距离 
附图E-5混流泵安装结构示意
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电机与水泵均通过一组斜面进行快速定位工作平台
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